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Elaborati rete idrica antincendio: Pianta Piano Rialzato - R=1/100

6.6.2 ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI
Elaborati rete idrica antincendio: Pianta Piano Rialzato

1/100

Montanti e discendenti idriche

Distanza copertura idrante (regola del filo teso 25 m)

IDRANTE

Cartello idrante

ATTACCO
AUTOPOMPA

V.V.F.

Cartello attacco motopompa

Distanza geometrica copertura idrante (20 m)

LEGENDA

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

Valvola a sfera con serratura a chiave (Sn)

Idrante  UNI 45 a parete  (manichetta  da 25 m, ugello Ø13 K85,
manomentro 0-12 bar)

Tubazione rete antincendio aerea DN 3'' Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 2 1/2'' Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 2'' Acciaio

Idr N

Tubazione rete antincendio interrata DN 4'' in acciaio

Tubazione alimentazione riserva idrica interrata DN 40 Pead PN 16

dn.nx= ... m

R..,..

6.6. ANTINCENDIO Rete idrica antincendio piano terra.dwg
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