IMPIANTO FEM: PIANO SECONDO - R=1/100
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Quadro elettrico

Presa UNEL 2P+T 16A (art.14.2.3.2)

Presa bipasso 2P+T 16A (art.14.2.3.1)

=H |9 | -

Presa trasmissione dati (art.14.11.1)

Gruppo Tipo 1 alimentazione da UPS:
n°l presa UNEL 2P+T 16A (art.14.2.3.2); presa bipasso 2P+T 16A
(art.14.2.3.1); n.1 presa trasmissione dati (art.14.11.1)

Presa interbloccata da parete 2P+T 16A (art.14.2.6.7)

Presa interbloccata da parete 3P+N+T 16A (art.14.2.7.9)

SHOANO

Scatola di derivazione da esterni - (art.14.3.14.3)

Scatola di derivazione da incasso - (art.14.3.13.3)

Gruppo Tipo 1 alimentazione da UPS:
presa bipasso 2P+T 16A (art.14.2.3.1);
n.1 presa trasmissione dati (art.14.11.1)

Presa UNEL 2P+T 16A stagna (art.14.2.3.2 + art.14.2.5)

o |

Presa bipasso 2P+T 16A (art.14.2.3.1+ art.14.2.5)

upsM.x

UPS monofase autonomia 30min. - (art.14.6.1.7 + 14.6.2.5)

upsT.x

UPS trifase autonomia 30min. - (art.14.6.3.4 + 14.6.4.7)
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